PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

HK.9022.3. 64.2023. AZ

Wejherowo, dnia 24.02.2023r.

Zespol Basenow Rekreacyjnych
w Redzie Sp. z 0. o.

ul. Tatrzanska 10

81-313 Gdynia

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI
WODY NA PELYWALNI nr 4/2023

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2016 ze zm), oraz po przeanalizowaniu:

. parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,

o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

. wynikéw badafi wody na plywalni wykonanych przez zarzagdzajacego plywalnia;

° zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego pltywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
. wynikéw badai wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, ze
w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

jako$¢ wody na plywalni

Zespol Basenow Rekreacyijnych

Aquapark Reda, ul. Morska 5

nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapiacych sie.

L. Zarzadzajacy plywalnig posiadat
Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram po

z Pafstwowym Powiatowym

bierania prébek wody. Ponadto:

. dokumentowat biezace obserwacje wody na ptywalni;

. dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
. rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

. podejmowal stosowne dziatania naprawcze;

. prowadzit badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obroficéw Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl




2. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom

referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociggu publicznego Reda

W oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydal biezgca ocene jakosci wody nr 55/22
z dnia 23.02.2023r., w ktérej stwierdzil, ze woda z ww. wodociagu jest

spozycia przez ludzi

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

przydatna do
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e Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 3
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e Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 4
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e woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulaciji nr 6
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e woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nr 7
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Chlor zwiazany

e woda podpowierzchniowa w_niecce basenowej ,,nauka plywania”
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liczba badan ogélem:
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e woda podpowierzchniowa ,,zjezdzalnia zew. Nr 2”
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¢ woda podpowierzchniowa w niecce basenowej ,,basen plywacki”

udostepniony do nauki plywania dla niemowlat i malych dzieci do lat 3
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5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

W okresie sprawozdawczym pobrano 13 probek cieptej wody uzytkowej z natryskow w celu
oceny stopnia skolonizowania sieci wodociggowej bakteriami Legionella sp.

Ilosé

wykonanych lles¢ badan w zakresie bakterii Legionella sp.,

badan w zakresie | w ktérych stwierdzono:

bakterii Postgpowanie w zwigzku ze stwierdzonym skazeniem cieplej wody

Legionella sp. w ) . b uzytkowej

wodzie z | brak $rednie wysokie ;

natryskow - | skazenia skazenie | skazenie \?mk'.e

ogélem skazenie
Dokonano trzykrotnego poboru probek cieplej wody uzytkowej
z natryskéw w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociagowej
bakteriami Legionella sp.
W dniu 27.09.2022r w ramach urzgdowej kontroli wykonano badania wody
na obecnos$¢ bakterii Legionella sp w cieplej wodzie uzytkowej w
natryskach. Wyniki badania wody wykazaly wysokie skazenie instalacji

13 1 0 2 0 wodociggowej. Badania wykonane w dniu 28.09.2022r. w ramach kontroli

wewngtrzne] odpowiadaly wymaganiom sanitamym tj. nie stwierdzono
obecnosci bakterii Legionella sp..
W celu utrzymania whasciwej jakoéci cieplej wody uzytkowej zarzadca
basenu przeprowadzil w dniu 09.10.2022 dezynfekcje termiczng
i chemiczng oraz plukanie instalacji wodnej W dniu  24.11.2022r.
wykonano kolejne badania wody na obecno$é bakterii Legionella sp.-
badana woda odpowiadata wymaganiom sanitarnym

Jako$¢ cieplej wody uzytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym okre§lonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporzadzenia zarzgdzajacy plywalnig
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej
przez wlasciwego inspektora sanitarnego.



